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AISLAMIENTO TERMICO PARA
TUBERIAS DE AGUA

AGUA CALIENTE

LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE, CON
AISLAMIENTO TERMICO PARA EVITAR
PERDIDAS DE TEMPERATURA.

LEYENDA FONTANERIA LEYENDA FONTANERIA - DIAMETRO | DIAMETRO
: _ : - APARATO CODIGO SUMINISTRO CONEXION DESAGUE
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION Grifo de Tmpieza o G B -
Lavabo L AF. AC. 20 40
TUBERIA AGUA FRIA (AF) MONTANTE i Inodoro con fluxémetro IF FlLx 32—40 110
oo ALIMENTACION AGUA Ducha D AF. AC. 20 50
Urinario U AF 20 40
= Vertedero \% AF 20 110
: TERMO ACUMULADOR Fregadero F AF. AC. 20 40
TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajillas LV AF. AC. 20 40
— Boca de riego 25 mm AF 52 —
— CONEXION APARATOS Boco. de riego 40 mm AF 50 —
| TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU - - 110
(AC) TT? SEBQL\CZAALD‘EANTgO!X fEAUVAE oE Digmetros nominales exteriores
REGULAC\ON’\NDEPEND\ENTE v AF. Agua Fria. / AC. Agua Caliente. / FLx. Fluxor
ACCESIBLE PARA CADA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION
ARQUETA REGISTRABLE
NOTAS:
MATERIAL TUBERIAS:
> VALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO
ALTA DENSIDAD PE—100 S5 PN—-16 UNE—-EN
12201-2
POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE—EN ISO
o GCRIFO DE LIMPIEZA 15874—2 AISLADA CON COQUILLA
ELASTOMERICA
GRIFO DE LIMPIEZA EN LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA DISPONDRAN
ARQUETA REGISTRABLE DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION.

DIAMETRO EXTERIOR AISLAMIENTO
TUBERIA SIN AISLAR ESPESOR
D <= 35 o5
35 < D <= 60 30
60 < D <= 90 30
90 < D <= 140 30
140 < D 25

AGUA FRIA SANITARIA

EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA
DE 10 mm

NOTA:

DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE
AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm).
CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN
INSTALADAS AL EXTERIOR, EL GROSOR
INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO
MINIMO, EN 10 mm.

LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A
10°C

1
0V VI

REV MOTIVO
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PROYECTO:
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PROYECTO DE EJECUCION

AUTORES DEL PROYECTO: @T

JESUS ULARGUI AGURRUZA

Qe

EDUARDO PESQUERA GONZALEZ

DIRECCION DEL PROYECTO:

JIMENA ROBLES GARCIA DE LA MATA

CLETO BARREIRO SORRIVAS

NOMERO: PLANO:  FONTANERIA
F 02 6 ENTREPLANTA
DISTRIBUCION
ZONA 7
escaa:  1,/100 ForMATO:  DIN A1 FECHA: MAYO 2017
ESCALA GRAFICA: |© 11 15
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DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO
S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
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PROYECTO:
ADAPTACION DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL
MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS
PROYECTO DE EJECUCION

Qe

EDUARDO PESQUERA GONZALEZ

AUTORES DEL PROYECTO: @:\

JESUS ULARGUI AGURRUZA

DIRECCION DEL PROYECTO:
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DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION.

LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE, CON
AISLAMIENTO TERMICO PARA EVITAR
PERDIDAS DE TEMPERATURA.

= O |
= ¥ |
E (e O O PN |
s § o ) @ - |
) )
— A% [N |
= 5 D
g O 0 ~ \
— ALIMENTACION P O O () AF-PP32 |
E EQUIPO ~ : : ) ac:Pp32 M |-
HE - | [CLIMATIZACION ) @QC) O ©/\ N/ . : | TERMO ELECTRICO
g Y \JQ \jQ \_( 150 LITROS
— — @ ~ J 2400 W.
E 1 ; O O Q @, |
E — - - \
D D D r: L [FHAAF: PP25 [ i i i i i i i i f f f f f
AFS.A1.0
i AF:PP32
T T T On I Ll —
LEYENDA FONTANERIA LEYENDA FONTANERIA APARATO CoDIGO | SUMINISTRO g‘OA’\’J\AEEXT‘gE %‘égAAEg_SS AISLAMIENTO TERMICO PARA
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION Crifo de Tmpiezo = G oG - TUBERIAS DE AGUA
Lavabo L AF. AC. 20 40 AGUA CALIENTE
. . MONTANTE Inodoro con fluxdmetro IF FlLx 32—40 110 .
TUBERIA AGUA FRIA (AF) ALIMENTACION AGUA DIAMETRO EXTERIOR AISLAMIENTO
coe Ducha D AF. AC. 20 50 , ESPESOR
Urinario U G >0 70 TUBERIA SIN AISLAR
Vertedero v AF 20 110 D <= 35 25
. TERMO ACUMULADOR Fregadero F AF. AC. 20 40
TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajilas LV AF. AC. 20 40 35 <D <= 60 30
— Boca de riego 25 mm AF 32 — 60 < D <= 90 30
' CONEXION APARATOS Bocq de riego 40 mm AF 350 — 90 < D <= 140 -
| TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU - - 110
(AC) T?T SELLJJQUCZAALD‘EANEOIX fEAUVAE DE Didmetros nominales exteriores 140 < D 35
REGULAC\ON’\NDEPEND\ENTE v AF. Agua Fria. / AC. Agua Cadliente. / FLx. Fluxor
ACCESIBLE PARA CADA AGUA FRIA SANITARIA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA
ARQUETA REGISTRABLE DE 10 mm
N OTAS REV MOTIVO FECHA
) NOTA:
MATERIAL TUBERIAS: DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE ,
> VALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENQ AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm). B | hcenda  |MADRID ~ AYUNTAMIENTO DE MADRID
ALTA DENSIDAD PE-100 S5 PN—-16 UNE—EN CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
WZZOT*Z :H;\TCAALDAODASSERAAL HE\]ETREERI\‘A%E’TAE[;OGRCOOSI\?S PRXBEA%TT(XC\ON DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL
3 MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS
ol CRIFO DE LIVPIEZA POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE—EN ISO MINIMO, EN 10 mm. PROYECTO DE EJECUCIGN
15874—2 AISLADA CON COQUILLA AUTORES DEL PROYECTO:
ELASTOMERICA LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON @r A
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON JESUS ULARGUI AGURRUZA EDUARDO PESQUERA GONZALEZ
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A DIRECCION DEL PROYECTO:
GR‘FO DE UMP‘EZA EN LAS TUBER‘AS DE AGUA FR[A D‘SPONDRAN “OC JIMENA ROBLES GARCIA DE LA MATA CLETO BARREIRO SORRIVAS
ARQUETA REGISTRABLE

NOMERO: PLANO:  FONTANERIA
F 02 8 PLANTA PRIMERA
DISTRIBUCION
ZONA 1
escaa:  1,/100 ForMaTO:  DIN A1 FECHA: MAYO 2017
ESCALA GRAFICA: [O Ikl 15
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LEYENDA FONTANERIA LEYENDA FONTANERIA APARATO conIco | SUMINISTRO %NMEEXT%E %‘?SMAE(ES AISL%;”IEIB-ZENRT&STEFEMK:GOUEARA
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION Crito de Tmpiezo = o oG -
Lavabo L AF. AC. 20 40 AGUA CALIENTE
MONTANTE Inodoro con fluxdbmetro IF FLx 32—40 110 n
TUBERIA AGUA FRIA (AF) = ALIMENTACION AGUA S > PR =5 = DIAMETRO EXTERIOR A\Eéér\EA\SEONRTO
Urmorio U o 0 70 TUBERIA SIN AISLAR
TERMO ACUMULADOR \F/erte(:iem \F/ AFAFAC 58 11(? =90 =
o . rego ero . .
TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) © ELECTRICO Lavavajilas LV AF. AC. 20 40 35 <D <= 60 30
— Boca de r?ego 25 mm AF 32 — 60 < D <= 90 30
' CONEXION APARATOS Bocq de riego 40 mm AF 50 — 90 < b <= 140 ..
| TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU - - 110
(AC) T?T SEBQL\%AALD‘EANEO!\\J( fEAUVAE oF Didmetros nominales exteriores 140 <D 35
REGULAC\ON’\NDEPEND\ENTE v AF. Agua Fria. / AC. Agua Cadliente. / FLx. Fluxor
ACCESIBLE PARA CADA AGUA FRIA SANITARIA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA
ARQUETA REGISTRABLE DE 10 mm
NOTAS:
AS, NOTA:
MATERIAL TUBERIAS: DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE
> VALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm).
ALTA DENSIDAD PE—100 S5 PN—16 UNE—EN CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN
12201-2 INSTALADAS AL EXTERIOR, EL GROSOR
INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO
POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE—EN ISO MINIMO, EN 10 mm.
o GRIFO DE LIMPIEZA 15874—2 AISLADA CON COQUILLA
ELASTOMERICA LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A
GRIFO DE LIMPIEZA EN LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA DISPONDRAN 10°C
ARQUETA REGISTRABLE

DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION,

LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE, CON
AISLAMIENTO TERMICO PARA EVITAR
PERDIDAS DE TEMPERATURA.

REV MOTIVO

FECHA I

B | e’ [ MADRID

AYUNTAMIENTO DE MADRID
DIRECCI6N GENERAL DE PATRIMONIO

S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO

PROYECTO:

ADAPTACION DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL
MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS

PROYECTO DE EJECUCION

AUTORES DEL PROYECTO: @:

JESUS ULARGUI AGURRUZA

Qo

EDUARDO PESQUERA GONZALEZ

DIRECCION DEL PROYECTO:

JIMENA ROBLES GARCIA DE LA MATA
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NOUMERO:
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DISTRIBUCION
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LEYENDA FONTANERIA LEYENDA FONTANERIA APARATO coDIco | sumNIsTRO %NMEEXTEE %‘?ggﬁg AISLAMIEN'I;O TERMICO PARA
. - . » TUBERIAS DE AGUA
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION Crito de Tmpiezo = — — -
Lavabo L AF. AC. 20 40 AGUA CALIENTE
MONTANTE Inodoro con fluxémetro IF FLx 32—40 110 5
TUBERIA ACUA FRIA (AF) ces | AUMENTACION AGUA Bucha 5 Y 5 5 DIAMETRO EXTERIOR  |AISLAMIENTO
I ESPESOR
Urnario J NG 0 70 TUBERIA SIN AISLAR
TERMO ACUMULADOR \F/ertejem \F/ AFAFAC ;8 Qg D <= 35 o5
o . regaaero . .
TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajilas LV AF. AC. 20 40 35 <D <= 60 30
— Boca de r?ego 25 mm AF 32 — 60 < D <= 90 30
' CONEXION APARATOS Bocq de riego 40 mm AF 50 — . -
| TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero sU - - 110
(AC) T?T SEBQL\%AALD‘EANEO!\\J( fEAUVAE oE Didmetros nominales exteriores 140 <D 35
REGULAC\ON’\NDEPEND\ENTE v AF. Agua Fria. / AC. Agua Cadliente. / FLx. Fluxor
ACCESIBLE PARA CADA AGUA FRIA SANITARIA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA
ARQUETA REGISTRABLE DE 10 mm
NOTAS:
(AS: NOTA:
MATERIAL TUBERIAS: DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE
> VALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm).
ALTA DENSIDAD PE-100 S5 PN—16 UNE—EN CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN
122012 INSTALADAS AL EXTERIOR, EL GROSOR
INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO
POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE—EN ISO MINIMO, EN 10 mm.
o GRIFO DE LIMPIEZA 15874—2 AISLADA CON COQUILLA
ELASTOMERICA LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A
GRIFO DE LIMPIEZA EN LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA DISPONDRAN 10°C
ARQUETA REGISTRABLE

DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION,

LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE, CON
AISLAMIENTO TERMICO PARA EVITAR

PERDIDAS DE TEMPERATURA.
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LEYENDA FONTANERIA LEYENDA FONTANERIA APARATO coDIGo | SuMINISTRO | DUAVETRO | DIAMETRO AISLAMIERTO TERMICO PARA
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION SRR = = o -
Lavabo L AF. AC. 20 40 AGUA CALIENTE
MONTANTE Inodoro con fluxémetro IF FLx 32—40 110
TUBERIA AGUA FRIA (AF) P ALIMENTACION AGUA Duoho 5 A AC =0 =5 DIAMETRO EXTERIOR A\gééf\EA\SE(;\JRTO
Urinario U AF 20 40 TUBERIA SIN AISLAR
Vertedero V AF 20 110 D <= 35 25
TERMO ACUMULADOR Fregadero F AF. AC. 20 40
TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajilas LV AF._AC. 20 40 35 < D <= 60 30
— Boca de riego 25 mm AF 32 — 60 < D <= 90 30
CONEXION APARATOS Boco. de riego 40 mm AF 50 — 90 < D <= 140 =0
| TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU - - 110
(AC) TT? SEUQL\CZAALD‘EANT(EO!\\J( fEAU\/AE oF Digdmetros nominales exteriores 140 <D 35
REGULACION INDEPENDIENTE Y AF.  Agua Fria. / AC. Agua Caliente. / FLx. Fluxor
ACCESIBLE PARA CADA AGUA FRIA SANITARIA
VALVULA DE CORTE EN CONEXION EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA

ARQUETA RECGISTRABLE

>4 VALVULA DE PASO

o GRIFO DE LIMPIEZA

GRIFO DE LIMPIEZA EN
ARQUETA REGISTRABLE

NOTAS:
MATERIAL TUBERIAS:
ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO

ALTA DENSIDAD PE—100 S5 PN—16 UNE—-EN

12201-2

POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE-EN ISO
15874—2 AISLADA CON COQUILLA
ELASTOMERICA

LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA DISPONDRAN
DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION.

LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE, CON
AISLAMIENTO TERMICO PARA EVITAR
PERDIDAS DE TEMPERATURA.

DE 10 mm

NOTA:

DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE
AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm).
CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN
INSTALADAS AL EXTERIOR, EL GROSOR
INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO
MINIMO, EN 10 mm.

LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A
10°C
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LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE, CON
AISLAMIENTO TERMICO PARA EVITAR

PERDIDAS DE TEMPERATURA.

LEYENDA FONTANERIA LEYENDA FONTANERIA . DIAMETRO | DIAMETRO
' i ' . APARATO CODIGO SUMINISTRO CONEXION DESAGUE
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION Grifo de Tmpieza o G B -
Lavabo L AF. AC. 20 40
TUBERIA AGUA FRIA (AF) CM D MONTANTE Inodoro con fluxémetro IF FlLx 32-40 110
Y ALIMENTACION AGUA Ducha D AF. AC. 20 50
Urinario U AF 20 40
= Vertedero \% AF 20 110
. TERMO ACUMULADOR Fregadero F AF. AC. 20 40
TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajillas LV AF. AC. 20 40
— Boca de riego 25 mm AF 52 —
— CONEXION APARATOS Boco. de riego 40 mm AF 50 —
| TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU - - 110
(AC) TT? SEBQL\CZAALD‘EANTgO!\\J( fEAUVAE oE Digmetros nominales exteriores
REGULAC\ON’\NDEPEND\ENTE v AF. Agua Fria. / AC. Agua Caliente. / FLx. Fluxor
ACCESIBLE PARA CADA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION
ARQUETA REGISTRABLE
NOTAS:
MATERIAL TUBERIAS:
>4 VALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO
ALTA DENSIDAD PE—100 S5 PN—16 UNE—EN
12201-2
POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE—EN ISO
o GCRIFO DE LIMPIEZA 15874—2 AISLADA CON COQUILLA
ELASTOMERICA
GRIFO DE LIMPIEZA EN LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA DISPONDRAN
ARQUETA REGISTRABLE DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION.

AISLAMIENTO TERMICO PARA
TUBERIAS DE AGUA

AGUA CALIENTE

DIAMETRO EXTERIOR AISLAMIENTO
TUBERIA SIN AISLAR ESPESOR
D <= 35 o5
35 < D <= 60 30
60 < D <= 90 30
90 < D <= 140 30
140 < D 25

AGUA FRIA SANITARIA

EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA

DE 10 mm

NOTA:

DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE
AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm).
CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN
INSTALADAS AL EXTERIOR, EL GROSOR
INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO

MINIMO, EN 10 mm.

LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A

10°C

HHM I

REV MOTIVO FECHA

AYUNTAMIENTO DE MADRID
DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO
S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO

B | hent” [ MADRID

PROYECTO:
ADAPTACION DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL

MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS
PROYECTO DE EJECUCION

Qe

EDUARDO PESQUERA GONZALEZ

AUTORES DEL PROYECTO: @T

JESUS ULARGUI AGURRUZA

DIRECCION DEL PROYECTO:

JIMENA ROBLES GARCIA DE LA MATA CLETO BARREIRO SORRIVAS

NOMERO: PLANO:  FONTANERIA

PLANTA PRIMERA
DISTRIBUCION
ZONA 6

escaa:  1,/100 FECHA: MAYO 2017

ESCALA GRAFICA: |© 11 15

FORMATO: DIN A1

PESQUERA ULARGUI arqguitectos s.l.p. C/Fernando Garrido12, Local. 2B015. Madrid

E uparquitectos@uparquitectos.com T 914445433

ﬁwﬁm




—

O
O O
O .
O oo
( N
;{UJ I

i

AFS.D8.0
AF:PP32

AF:PP32

AC:PP20

I

-
13

A

——————

[
]

Cl
ol
V@@\ I
AF:PP32 g
AC:PP20 g

—

H ~l[Fx-PPs0]
FX: PP40 FX: PP40

=

=

1

1

—b — —

q Lt
i E =
AF:PP32

—J |AC:PP32

L

= om»

s - oc

= B () NN =

g - ) Z232

= / ) 5 J_>‘

E H s \ Z

= 0L OO0 g3 |

= \ O | B2 \
= M OcC -
= AN X Q
= N

o/ |

- QﬂﬂﬂﬂmmmmMMMMMMMMMMMHJEBDMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
| |

|—

TERMO ELECTRICO
80 LITROS
1600 W.

= | “
| | N ]
U
D (] =
(N N =
) =
= T
T
— 00 —
DS m
Oom'
o< |
=3°
om
D
o
R ;D
m =
P 5
[> >
[T A
|
34
| NG
e W
1~  —
M
NEE
pay=
oM
(S Pam ==
oo
N >
Do R
) i)
B o
o w
o) N}

“ww\w\ww\w\w\ww\w\Vhwu\‘w\Vimuwhuumww =

il
It

Rttt R AN

PUELTEECEEEE PR E PR E R R EE AT

H\Mﬁﬁw

e

LEYENDA FONTANERIA

LEYENDA FONTANERIA

SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION
. . MONTANTE
TUBERIA AGUA FRIA (AF) P ALIMENTACION AGUA
=
. TERMO ACUMULADOR
TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) Q) ELECTRICO
) CONEXION APARATOS
TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA,
- (AC) AGUA CALIENTE Y AGUA
T?T REUTILIZADA, CON LLAVE DE
REGULACION INDEPENDIENTE Y
ACCESIBLE PARA CADA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION
ARQUETA REGISTRABLE
>4 VALVULA DE PASO
o GRIFO DE LIMPIEZA
GRIFO DE LIMPIEZA EN
ARQUETA REGISTRABLE

T T e

il
\

—

— Q#J
LT T AT -

C

Sddd

VNVI

- DIAMETRO DIAMETRO AISLAMIENTO TERMICO PARA
APARATO CODIGO SUMINISTRO CONEXION DESAGUE TUBERIAS DE AGUA
Grifo de limpieza GL AF. 25 —
Lavabo L AF. AC. 20 40 AGUA CALIENTE
Inodoro con fluxdmetro IF FLx 32—40 110
Ducha D AF. AC. 20 50 DIAMETRO EXTERIOR | AISLAMIENTO
Urmaro 0 NG 5 70 TUBERIA SIN AISLAR ESPESOR
Vertedero V AF 20 110 D <= 35 5
Fregadero F AF. AC. 20 40
Lavavajillas LV AF. AC. 20 40 35 <D <= 60 30
Boca de riego 25 mm AF 52 — 60 < D <= 90 30
Boca de riego 40 mm AF 50 —
Sumidero SU - — 110 90 <D <= 140 30
Didmetros nominales exteriores 140 < D 35
AF. Agua Fria. / AC. Agua Cadliente. / FLx. Fluxor

NOTAS:
MATERIAL TUBERIAS:

ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO
ALTA DENSIDAD PE—100 S5 PN—16 UNE—-EN

12201-2

POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE-EN ISO
15874—2 AISLADA CON COQUILLA
ELASTOMERICA

LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA DISPOND
DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION.

LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE, CO
AISLAMIENTO TERMICO PARA EVITAR
PERDIDAS DE TEMPERATURA.

RAN

N

AGUA FRIA SANITARIA

EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA
DE 10 mm

NOTA:
DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE
AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm).

CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN
INSTALADAS AL EXTERIOR, EL GROSOR

INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO
MINIMO, EN 10 mm.

LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A
10°C
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AISLAMIENTO TERMICO PARA
TUBERIAS DE AGUA

AGUA CALIENTE

DIAMETRO EXTERIOR AISLAMIENTO
TUBERIA SIN AISLAR ESPESOR
D <= 35 o5
35 < D <= 60 30
60 < D <= 90 30
90 < D <= 140 30
140 < D 35

PERDIDAS DE TEMPERATURA.

AISLAMIENTO TERMICO PARA EVITAR

LEYENDA FONTANERIA LEYENDA FONTANERIA . DIAMETRO | DIAMETRO
APARATO CODIGO | SUMINISTRO | oo\ evion DS AGUE
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION STo oo e = — = =
Lavabo L AF. AC. 20 40
MONTANTE Inodoro con fluxémetro IF FLx 32—40 110
TUBERIA AGUA FRIA (AF
(AF) P ALIMENTACION AGUA Ducha D AF. AC. 20 50
Urinario U AF 20 40
= Vertedero Vv AF 20 110
TERMO ACUMULADOR Fregadero F AF. AC. 20 40
— — — | TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) ) ELECTRICO Lavavajilas LV AF. AC. 20 40
— Boca de riego 25 mm AF 32 -
CONEXION APARATOS Bocq de riego 40 mm AF 50 —
| TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU - - 110
(AC) TTT SESQL&AA%iNTgO; fl?:\/AE oF Diédmetros nominales exteriores
REGULACION. INDEPENDIENTE. Y AF.  Agua Fria. / AC. Agua Caliente. / FLx. Fluxor
ACCESIBLE PARA CADA
< VALVULA DE CORTE EN CONEXION
ARQUETA REGISTRABLE
NOTAS:
MATERIAL TUBERIAS:
> VALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO
ALTA DENSIDAD PE—100 S5 PN—16 UNE—EN
12201-2
POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE—EN ISO
o GRIFO DE LIMPIEZA 15874—2 AISLADA CON COQUILLA
ELASTOMERICA
GRIFO DE LIMPIEZA EN LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA DISPONDRAN
ARQUETA REGISTRABLE DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION.
LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE, CON

AGUA FRIA SANITARIA

EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA
DE 10 mm

NOTA:

DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE
AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm).
CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN
INSTALADAS AL EXTERIOR, EL GROSOR
INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO
MINIMO, EN 10 mm.

LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A
10°C

REV MOTIVO

FECHA
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SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION Trito de Tmpiezo o o E -
Lavabo L AF. AC. 20 40 AGUA CALIENTE
MONTANTE fluxomet IF FL 32-40 110
TUBERIA AGUA FRIA (AF) ALIMENTACION AGUA nodoro con fluxometro = ZC = = DIAMETRO EXTERIOR AISLAMIENTO
coe bucha D - TUBERIA SIN AISLAR ESPESOR
Urinario U AF 20 40
Vertedero \F/ AFAFAC ;8 1;(? D <= 35 25
TERMO ACUMULADOR Fregadero " AC.
— — —— | TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajillas LV AF. AC. 20 40 35 <D <= 60 30
— Boca de riego 25 mm AF 32 — 60 < D <= 90 30
i AF 50 —
CONEXION APARATOS Boca de riego 40 mm 5 — 5 90 < D <= 140 30
TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero S -
T (AC) AGUA CALIENTE Y AGUA Didmetros nominales exteriores 140 <D 35
REUTILIZADA, CON LLAVE DE AF.  Agua Fria. / AC. Agua Caliente. / FLx. Fluxor
REGULACION INDEPENDIENTE Y
ACCESIBLE PARA CADA AGUA FRIA SANITARIA
VALVULA DE CORTE EN CONEXION EE %(S)PESOR DE LAS TUBERIAS SERA
> ARQUETA REGISTRABLE mm — —
NOTAS:
NOTA:
MATERIAL TUBERIAS: DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE , -
> VALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm). B | eovoe” IMADRID e R
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escaa: 1/100 FormaTo:  DIN A1 FECHA: MAYO 2017
ESCALA GRAFICA: [O il 15
PESQUERA ULARGUI arquitectos s.l.p. C/Fernando Garrido12, Local. 28015. Madrid
E uparquitectos@uparquitectos.com T 914445433

FOO1_F0O42.dwg



[|+£0.00

fim|
fim|

|
fim|
fim|

in|

i

—

[T

n+2.93

+6.80 |||

=

o]
Q

= —

[|+o.80

PLAZA PUBLICA

HUERTOS URBANOS / CALLE PUBLICA

o]
a
00

mE I [m|

o]
[e]

g I u]
Il [e]

]
]
]
1

lloMo
[|[eCLTo

: o[Tlo
[[[eCTo
[ o[Tlo
[|[e[LT0

mE
mE

jmE

Ly

HUERTOS URBANOS / CALLE PUBLICA PLAZA PUBLICA

REV MOTIVO FECHA

m | ﬁ:t:;(;x'a y | MAD RID AYUNTAMIENTO DE MADRID

DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO
S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO

PROYECTO:
ADAPTACION DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL

MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS
PROYECTO DE EJECUCION

AUTORES DEL PROYECTO: @: :

JESOUS ULARGUI AGURRUZA EDUARDO PESQUERA GONZALEZ
DIRECCION DEL PROYECTO:
JIMENA ROBLES GARCIA DE LA MATA CLETO BARREIRO SORRIVAS
NOMERO: PLANO:  FONTANERIA
ENTREPLANTA SUPERIOR
DISTRIBUCION
escaa:  1,/500 FOorMATO:  DIN A1 FECHA: MAYO 2017
ESCALA GRAFICA: |° | [10 | J20 | | 0
PESQUERA ULARGUI arquitectos s.l.p. C/Fernando Garrido12, Local. 28015. Madrid

E uparquitectos@uparquitectos.com T 914445433




— — ... N ... f 77777 1 I e 1 E e e |
| ‘ N B B | \ \ \ \ D D \ \ \ \ \ B B \ /\///\/// \ \ j Pﬂ \ \ \ \ \ B \ \ \ \ [ | [ [ [
o o o 7\ ‘/’\\‘ “/’\\‘
OlO | ©
- R || i
@ @) @, @, @ @ @ @, @ @, @ @) @ @, @) @, ) SReRemom o
£ J /
] || ) g
ReC e Dyl ‘
[ — (ae W
@ @) @, @, @ @ @ @, @ @, @ @) @ @, @) @, @ -
B t ; & N
] L] L] L] L] [ ] L] [ [ ' m
@, @) @, @, @ @, @ @, @ @, @ @) @ @, @)
‘ \
\
|
@) @) @) @) @) @) @) @) @) @) @) @) @) @) @) |
RI.36 RI.42 RI.25 RI.16 RI.L1O RI.7 RI1 RI.27 RI.36 RI.42 RI.19 RI13 RI.4 RI1 RI.24 RI.27 RI.36 RI.42 A
——|AF:PP32 AF:PP32 AF:PP32 AF: PP32 AF: PP32 AF: PP40 AF: PP40 H AF: PP32 AF:PP32 AF:PP32 AF: PP32 AF: PP32 AF: PP32 || AF: PP40 AF: PP40 [ AF: PP32 AF:PP32 AF: PP32 e e AT A L
) N C X X ‘
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4 ! ! P HUEBERTOS |
DISTRIBUCION DISTRIBUCION 7 b
POR BANDEAU POR BANDEAU | L. i N[ E -yt
—|RI.B9.0 ~|RI.B10.0 —— L¥, ja N ‘ N + :
AF: PP40 AF: PP40 { L2
‘ ‘
| ',Z\J /%
) == ;
O Tl P 0
ol@= 0
+9.75 - Q - )
oo o002 G0
. . -
4’7 l\i/ Q é;; ‘:\7 4’7 //\ | 7)
o ’:) /’L\\T ‘ ‘:/7‘: ’:> /L\T </7\\‘
@) @) . @) @) @, @ @) @) @, @) @) @ @, @
o e +0.00 0 o O @, O Q) +0.0C O Q) e o, O C) | il
B ] [ [ | Hin ] [ N [ ] [ ]
0O0n 927 ©00 JOF
@, @ @) @ @ @, @ @) @) @) @ @, @ @, @ @) @) QO
| * "0 P 008 POe
O Q) O 0O C) o C) 0 Q) O Q) O C) O o O Q) i | ! A 9
7 (] (] (] (] (] ([ (] (] N N ] —
— — — — - - T — P i
@, ) @, @ @ @, @ @ @) @, @ @, @ @) @ @, @ i
@, @ @, @ @ @, @ @ @) @, @ @, ) @) @ @, @ L ) /
-+ U
° \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ° \ \ \ \ | [ \ \ \ \ \ 2 \ \ \ \ \ \ \ \ L
] ] n o u B W 0], I n u
LEYENDA FONTANERIA LEYENDA FONTANERIA APARATO co0ico | suminisTRo | DIAMETRO | DIAMETRO AISLAMIENTO TERMICO PARA
: . : - CONEXION DESAGUE TUBERIAS DE AGUA
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION SrTo 9o Tmoieso = 3 — -
Lavabo L AF. AC. 20 40 AGUA CALIENTE
. . Vi MONTANTE Inod fluxemet IF FL 32—40 110
TUBERIA AGUA FRIA (AF) ALIMENTACION AGUA D”uochogo con Toxeme™® - = Zc. = = DIAMETRO EXTERIOR | AISLAMIENTO
Urnario J NG 0 70 TUBERIA SIN AISLAR ESPESOR
I Vertedero V AF 20 110 D <= 35 5
. TERMO ACUMULADOR Fregadero F AF. AC. 20 40
— —— —— | TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajilas LV AF. AC. 20 40 35 <D <= 60 30
— gOCO je riego ig mm QE éé — 60 < D <= 90 30
CONEXION APARATOS oca de riego mm - _
_____ TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU - - 110 90 < Dm0 20
(AC) T?T AGUA CALIENTE Y AGUA Digdmetros nominales exteriores 140 < D 35
EEESLUAZCA\(?NA\SS?PELI\LJS\VEENTDEEY AF. Agua Fria. / AC. Agua Cadliente. / FLx. Fluxor
ACCESH?LE PARA CADA AGUA FRIA SANITARIA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA
ARQUETA REGISTRABLE DE 10 mm
N OTAS REV MOTIVO FECHA
. NOTA:
MATERIAL TUBERIAS: DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE ,
> VALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENQ AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm). B | oo’ [MADRID ~ AYUNTAMIENTO DE MADRID
ALTA DENSIDAD PE—-100 S5 PN—16 UNE—-EN CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
12201-2 INSTALADAS AL EXTERIOR, EL GROSOR PROYECTO: _ )
INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO R D RS - VeRbs | HABILTACION DEL
ol CRIFO DE LIMPIEZA POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE—EN ISO MINIMO, EN 10 mm. PROYECTO DE EJECUCION
15874—2 AISLADA CON COQUILLA AUTORES DEL PROYECTO:
ELASTOMERICA LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON @ %
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON JESUS ULARGUI AGURRUZA EDUARDO PESQUERA GONZALEZ
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A DIRECCION DEL PROYECTO:
GR‘FO DE UMP‘EZA EN LAS TUBER‘AS DE AGUA FR‘A D‘SPONDRAN WOC JIMENA ROBLES GARCIA DE LA MATA CLETO BARREIRO SORRIVAS
ARQUETA REGISTRABLE DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION.
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SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION Crito de Tmpiezo = — — - TUBERIAS DE AGUA
Lavabo L AF. AC. 20 40 AGUA CALIENTE
TUBERIA AGUA FRIA (AF) XBUEQI\T];%ON ACUA Inodoro con fluxémetro IF FlLx 32—40 110 AMETRO EXTERIOR ASLAMIENTO
see Ducha D AF. AC. 20 50 TUBERIA S AleLan ESPESOR
Urinario U AF 20 40
I Vertedero V AF 20 110 D <= 35 5
‘ TERMO ACUMULADOR Fregadero F AF. AC. 20 40
— —— —— | TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajilas LV AF. AC. 20 40 35 <D <= 60 30
— Boca de riego 25 mm AF 32 — 60 < D <= 90 30
~ Boca de riego 40 mm AF 50 —
CONEXION APARATOS _
| TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU - - 110 90 < Dm0 20
(AC) T?T AGUA CALIENTE Y AGUA Didmetros nominales exteriores 140 < D 35
EEESLUAZCA\(?NA\SS?PELI\LJS\VEENTDEEY AF. Agua Fria. / AC. Agua Cadliente. / FLx. Fluxor
ACCESIBLE PARA CADA AGUA FRIA SANITARIA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA
ARQUETA REGISTRABLE DE 10 mm
N OTAS' REV MOTIVO FECHA
. NOTA:
MATERIAL TUBERIAS: DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE ,
D>< VALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm). B | dei IMADRID e o e monio
ALTA DENSIDAD PE—-100 S5 PN—16 UNE—-EN CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
12201=2 ‘NSTALADAS A,L EXTER‘OR’ EL GROSOR PRXB;%TT?%:C\CN DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL
INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS
ol CRIFO DE LIMPIEZA POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE—EN ISO MINIMO, EN 10 mm. PROYECTO DE EJECUCION
15874—2 AISLADA CON COQUILLA AUTORES DEL PROYECTO:
ELASTOMERICA LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON @7 C\AA@_,
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON JESUS ULARGUI AGURRUZA EDUARDO PESQUERA GONZALEZ
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A DIRECCION DEL PROYECTO:
GR‘FO DE L‘MP‘EZA EN LAS TUBER‘AS DE AGUA FR‘A D‘SPONDRAN “O"C JIMENA ROBLES GARCIA DE LA MATA CLETO BARREIRO SORRIVAS
ARQUETA REGISTRABLE DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION.

LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE, CON
AISLAMIENTO TERMICO PARA EVITAR

PERDIDAS DE TEMPERATURA.
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- - - ~ O DESAGUE TUBERIAS DE AGUA
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION Crifo de Nmpleza oL NF o5 -
Lavabo L AF. AC. 20 40 AGUA CALIENTE
( ' MONTANTE Inodoro con fluxémetro IF FlLx 32—40 110 -
TUBERIA AGUA FRIA (AF) ALIMENTACION AGUA DIAMETRO EXTERIOR AISLAMIENTO
o0 Ducha D AF. AC. 20 50 ! ESPESOR
Urinario J s 0 70 TUBERIA SIN_AISLAR
TERMO ACUMULADOR \F/ertezero \F/ AFAFAC ;8 1;00 D <= 35 25
) regadero . .
TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajillas LV AF. AC. 20 40 35 <D <= 60 30
— Boca de riego 25 mm AF 32 — 60 < D <= 90 30 —
H _ B[ 6 6 0 0 [ 0 0 B ) 0 ) 4 ) 6 B R [ R ) B ) BB o
CONEXION APARATOS Boco. de riego 40 mm AF 50 90 < D <= 140 0 bbb bdbdhed bbb b bdb -‘. = _
TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU _ _ 110 T T 355
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REGULACION. INDEPENDIENTE Y AF. Agua Fria. / AC. Agua Caliente. / FLx. Fluxor e
ACCESIBLE PARA CADA AGUA FRIA SANITARIA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA
ARQUETA REGISTRABLE DE 10 mm
N OTAS: REV MOTIVO FECHA
. NOTA:
MATERIAL TUBERIAS: DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE ,
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LEYENDA FONTANERIA LEYENDA FONTANERIA APARATO conico | suminisTRO %NMEEXT\ES DD\égAAEgSS AISLAMIEN'I;O TERMICO PARA
. - . - TUBERIAS DE AGUA
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION T = — — -
Lavabo L AF. AC. 20 40 AGUA CALIENTE
( i MONTANTE Inodoro con fluxémetro IF FlLx 32—-40 110 -
TUBERIA AGUA FRIA (AF) v ALIMENTACION AGUA oo 5 i 5 = DIAMETRO EXTERIOR AEEQ\EA\SEONRTO
Urinario 0 NG =0 20 TUBERIA SIN AISLAR
TERMO ACUMULADOR !meiem ¥ AFAFAC 58 Qg D <= 35 o5
- B rego ero . .
TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajillas LV AF. AC. 20 40 35 <D <= 60 30
— Boca de r?ego 25 mm AF 52 — 60 < D <= 90 30
— CONEXION APARATOS Bocq de riego 40 mm AF 50 — 802D == 110 .
| TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU - - 110
(AC) TT? QSHQL\CZAALD‘EANTgO!X éEAU\ﬁE .- Digmetros nominales exteriores 140 < D 35
REGULAC\ON’\NDEPEND\ENTE v AF. Agua Fria. / AC. Agua Caliente. / FLx. Fluxor
ACCESIBLE PARA CADA AGUA FRIA SANITARIA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION FL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA
ARQUETA REGISTRABLE DE 10 mm
NOTAS:
o NOTA:
MATERIAL TUBERIAS: DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE
>< VALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm).
ALTA DENSIDAD PE—100 S5 PN—16 UNE—EN CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN
12201-2 INSTALADAS AL EXTERIOR, EL GROSOR
INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO
POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE—EN ISO MINIMO, EN 10 mm.
o GRIFO DE LIMPIEZA 15874—2 AISLADA CON COQUILLA
ELASTOMERICA LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A
GRIFO DE LIMPIEZA EN LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA DISPONDRAN 10°C
ARQUETA REGISTRABLE DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION.
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LEYENDA FONTANERIA LEYENDA FONTANERIA APARATO CODIGO SUMINISTRO [g‘OANMEEXT\E(I\)J DD‘EAQAAEGTSS
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION Crifo de limpieza oL AF o5 -
Lavabo L AF. AC. 20 40
( ( MONTANTE Inodoro con fluxémetro IF FLx 32—40 110
TUBERIA AGUA FRIA (AF _
(AF) YY) ALIMENTACION AGUA Ducha D AF. AC. 20 50
Urinario U AF 20 40
= Vertedero \% AF 20 110
: TERMO ACUMULADOR Fregadero F AF. AC. 20 40
TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajillas LV AF. AC. 20 40
— Boca de riego 25 mm AF 52 —
— CONEXION APARATOS Bocq de riego 40 mm AF 50 —
| TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU - - 110
(AC) TT? QSHQL\CZAALD‘EANTgO!X éEAU\ﬁE .- Digmetros nominales exteriores
REGULAC\ON’\NDEPEND\ENTE v AF. Agua Fria. / AC. Agua Caliente. / FLx. Fluxor
ACCESIBLE PARA CADA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION
ARQUETA REGISTRABLE
NOTAS:
MATERIAL TUBERIAS:
> VALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO
ALTA DENSIDAD PE—100 S5 PN—-16 UNE—-EN
12201=2
POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE—EN [SO
o GRIFO DE LIMPIEZA 15874—2 AISLADA CON COQUILLA
ELASTOMERICA
GRIFO DE LIMPIEZA EN LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA DISPONDRAN
ARQUETA REGISTRABLE DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION.
LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE, CON

AISLAMIENTO TERMICO PARA EVITAR
PERDIDAS DE TEMPERATURA.

AGUA FRIA SANITARIA

EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA
DE 10 mm

NOTA:

DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE
AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm).
CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN
INSTALADAS AL EXTERIOR, EL GROSOR
INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO
MINIMO, EN 10 mm.

LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A
10°C
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LEYENDA FONTANERIA LEYENDA FONTANERIA . DIAMETRO | DIAMETRO
: i ’ i APARATO CODIGO | SUMINISTRO | L0 e an SEeAGUE
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION Crito de Tmpieze = N oG -
Lavabo L AF. AC. 20 40
— ] MONTANTE Inodoro con fluxémetro IF FlLx 32—40 110
TUBERIA AGUA FRIA (AF p
(AF) YY) ALIMENTACION AGUA Ducha D AF. AC. 20 50
Urinario U AF 20 40
= Vertedero V AF 20 110
( TERMO ACUMULADOR Fregadero F AF. AC. 20 40
TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajillas LV AF. AC. 20 40
— Boca de riego 25 mm AF 32 —
CONEXION APARATOS Boco. de riego 40 mm AF 50 —
| TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU - - 110
(AC) T?f égbj%L\CZAALDENTgOg fLG/iJ\ﬁE oF Didmetros nominales exteriores
REGULACION. INDEPENDIENTE Y AF. Agua Fria. / AC. Agua Caliente. / FLx. Fluxor
ACCESIBLE PARA CADA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION
ARQUETA REGISTRABLE
NOTAS:
MATERIAL TUBERIAS:
> VALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO
ALTA DENSIDAD PE—100 S5 PN—16 UNE—EN
12201-2
POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE—EN ISO
o CRIFO DE LIMPIEZA 15874—2 AISLADA CON COQUILLA
ELASTOMERICA
GRIFO DE LIMPIEZA EN LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA DISPONDRAN
ARQUETA REGISTRABLE DE AISLAMIENTO ANTICONDENSACION.
LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE, CON

AISLAMIENTO TERMICO PARA EVITAR
PERDIDAS DE TEMPERATURA.

AISLAMIENTO TERMICO PARA
TUBERIAS DE AGUA

AGUA CALIENTE

DIAMETRO EXTERIOR AISLAMIENTO
TUBERIA SIN AISLAR ESPESOR
D <= 35 o5
35 < D <= 60 30
60 < D <= 90 30
90 < D <= 140 30
140 < D 15

AGUA FRIA SANITARIA

DE 10 mm

EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA

NOTA:

MINIMO, EN 10 mm.

10°C

DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE
AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm).

CUANDO LAS TUBERIAS ESTEN
INSTALADAS AL EXTERIOR, EL GROSOR

INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO

LOS ESPESORES DE LA TABLA, SON
VALIDOS PARA UN AISLANTE CON
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0.04 W/mK A
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LEYENDA FONTANERIA LEYENDA FONTANERIA APARATO conico | suminisTRO %NMEEXTES DD\SQEES AISLAMIENTIO TERMICO PARA
- - - - TUBERIAS DE AGUA
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION Crito de Tmoiezo = — — -
Lavabo L AF. AC. 20 40 AGUA CALIENTE
( i MONTANTE Inodoro con fluxémetro IF FLx 32—40 110
TUBERIA AGUA FRIA (AF . 2
(AF) eoe ALIMENTACION AGUA Ducha D AF. AC. 20 50 DIAMETRO EXTERIOR | AISLAMEENTO
Urnoria 0 NG 0 20 TUBERIA SIN AISLAR
= | e R S N . o < 3 .
i ERMO ACUMULADOR regadero TAC.
TUBERIA AGUA FLUXOR (FX) @ ELECTRICO Lavavajillas LV AF. AC. 20 40 35 <D <= 60 30
— Boca de riego 25 mm AF 32 — 60 < D <= 90 30
CONEXION APARATOS Boco. de riego 40 mm AF 50 — 90 < D <= 140 0
| TUBERIA AGUA CALIENTE SANITARIOS CON: AGUA FRIA, Sumidero SU - - 110
(AC) T?f égbj%L\CZAALDENTgOg fLG/iJ\ﬁE oF Didmetros nominales exteriores 140 <D 35
REGULACION. INDEPENDIENTE Y AF. Agua Fria. / AC. Agua Caliente. / FLx. Fluxor
ACCESIBLE PARA CADA AGUA FRIA SANITARIA
<] VALVULA DE CORTE EN CONEXION EL ESPESOR DE LAS TUBERIAS SERA
ARQUETA REGISTRABLE DE 10 mm
N OTAS: REV MOTIVO FECHA
o NOTA:
MATERIAL TUBERIAS: DIAMETRO DE TUBERIA Y ESPESORES DE ,
ALVULA DE PASO ENTERRADAS (ACOMETIDA). POLIETILENO AISLAMIENTO INDICADOS EN (mm). B | eovoe” IMADRID ATUNTAMIENTO DE MADRID
M \/ DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO
ALTA DENS\DAD PE*WOO 55 PN*WG UNE*EN CUANDO LAS TUBER\AS ESTEN S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
W220172 ‘NSTALADAS AL EXTER‘ORY EL GROSOR PRiEiCPTTOA:C\ON DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL
INDICADO SERA INCREMENTADO, COMO MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS
ol CRIFD DE LIMPIEZA POLIPROPILENO SERIE 3.2 UNE—EN ISO MINIMO, EN 10 mm. PROYECTO DE EJECUCION
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PERDIDAS DE TEMPERATURA. ZONA 9
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DETALLE:

ESQUEMA DE PRINCIPIO ACOMETIDA Y GRUPO DE PRESION AGUA SANITARIA

AFS (PP75)

BY—PASS DE ALIMENTACION
DIRECTA DE RED

PP75

DESINFECCION Y CONTROL
DE CLORO DEPOSITO

PP75

COLECTOR
DE PRUEBA

!

DEPOSITO
HIDRONEUMATICO

CONEXION
FLEXIBLE
ANTIVIBRACIONES

®O OO

BOMBA RECIRCULACION

DEPOSITO HIPOCLORITO Y
BOMBA DOSIFICADORA

DEPOSITO ACIDO Y
BOMBA DOSIFICADORA

PANEL MEDIDOR—REGULADOR

LLENADO AUTOMATICO
Y MANUAL DEPOSITO ——
(PP50)

CONECTA A ARMARIO
ELECTRONICO O

CUADRO ELECTRICO

GRUPO DE
PRESION

COLECTOR DE
INSTRUMENTOS

CUADRO
FLECTRICO GRUPO
DE PRESION PARA }z
GESTION NIVELES /

PP50 \

PP75 PE110

LLENADO AUTOMATICO
Y MANUAL DEPOSITO ——
(PP50)

CONECTA A ARMARIO
FLECTRONICO O
CUADRO
FLECTRICO GRUPO
DE PRESION PARA }i

GESTION NIVELES /

(MANOMETROS,
PRESOSTATOS)

REBOSADERO

~~—7 PVC110

DEPOSITO
ACUMULADOR
AGUA SANITARIA
(2000 1)

REBOSADERO

o

—<

ACOMETIDA DE RED
DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPAL (PE110)

o

|
5 _,vk ¥
y 2
|
\
(:) \\\05
|
o \
‘ o
|

“ Y VACIADO (DN50)

vk@ v
N

~~—7 PVC100

DEPOSITO
ACUMULADOR
AGUA SANITARIA
(2000 1)

3=

‘ ‘ Y VACIADO (DN50)

|
\
DN100 »5%
D)

COLECTOR DE
ASPIRACION PP110

|

Ficha Técnica
GCrupos de presion
Agua sanitaria

’ Definicion del equipo

Ficha Técnica

Referencia

AGUA FRIA SANITARIA

Tratamiento

Marca / Modelo

SIBOOST SMART 3 HELIX VE 606

Deposito AFS

Tipo de bombas VERTICAL
Tipo de control VARIADOR DE FRECUENCIA DEFINICION DEL EQUIPO
Nomero de bombas S Referencia agua sanitaira
Bomba de reserva 1
- - — Marca / Modelo CILLIT
Deposito hidroneumatico & LITROS
Prestaciones totales Volumen a tratar (deposito) 4000 litros
Potencia atil (kW) / Fases 2,2 / 3~400 V
Rendimiento minimo (%) 88.5 PRESTACIONES POR BOMBA
Caudal (I/s) 3,6 Potencia atil (kW) 0,16
DP (kPa) 600
Numero de bombas 1
Caracteristicas fisicas
Largo (mm) 1150 Caudal (m3/h) 4
Ancho (mm) 122
AP (kPa) 100
Altura (mm) 855
Peso (kg) 236 DOSIFICACION / DESINFECCION
Conexiones Producto hipoclorito sodico
Colector impulsién (mm) 65
Colector aspiracién (mm) 65 Volumen deposito 100

LEYENDA

SIMBOLOGIA DESCRIPCION

VALVULA DE PASO

X

VALVULA DE RETENCION

ELECTROVALVULA

VALVULA REDUCTORA DE PRESION

GRIFO DE PRUEBA O VACIADO

VALVULA DE VACIADO

PASAMUROS

CONEXION A DESAGUE

AMORTIGUADOR

FILTRO DE AGUA

MANOMETRO

BOMBA

CONTADOR

JUEGO DE NIVELES INTERIOR DEPOSITO:

1.— NIVEL ALARMA REBOSE

2.— NIVEL CIERRE ELECTROVALVULA

3.— NIVEL DE ABERTURA
ELECTROVALVULA

4.— NIVEL ALARMA DEPOSITO VACIO
PARA GRUPO DE PRESION

™~
X
<]
>k
>
—
Y
O
> ]
i
E} PRESOSTATO
A
|
,‘ﬁ
2
3
4

DETALLE DEPOSITOS

DEPOSITO

AGUA

N

POTABLE
o
B

[ IRE——0

—£/

VACIADO (1 1/2")

COLECTOR DE ASPIRACION

NIVEL VISUAL DEPOSITO (1)
REBOSADERO (4”)

REGISTRO

LLENADO RECIRCULACION Y PRUEBAS

6 { 6
OO FT o0
5 p.6Ol | 5
S B = . Pl = [ B
- I NIVEL AGUA —éi— N
4 | 4
[
| 0.20
3 2 2 3
1 - | N 1
7¢$ $ [t A 7$$
015 EQUIPO DE BOMBEO
LI L&

CAJA DE REGISTRO

A

CAJA DE REGISTRO

Y/0O CANAL CON

Y/O CANAL CON

REJA / SUMIDERO

REJA / SUMIDERO

REV MOTIVO

FECHA
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ESQUEMA DE PRINCIPIO, GRUPO DE PRESION Y EQUIPO DE CLORACION DEPOSITO AGUA FLUXORES Y RIEGO

RI:PP75
FX:PP110 RI: PP20 BOCAS DE RIEGO Y
FLUXORES [RIEGO GOTEROS] RIEGO HUERTOS
4 'y 7'} BY—PASS DE ALIMENTACION
DIRECTA DE RED (DNWOO)‘W
PP63 XD PP63 PE6S
Y 1| <
PP63 —; P
ACOMETIDA DE RED
COLECTOR DE DE JABASTECIMIENTO
PRUEBA (DN50) MUNICIPAL AGUA
X RECICLADA (PEB3)
PP63
DEPOSITO Y BOMBA a— PP63
DOSIFICADORA DE

HIPOCLORITO SODICO &
DEPOSITO Y BOMBA

X X [@E
CONTADOR
(}Agély%igw C}Agng{i;T DOSIFICADORA DE EMISOR DE
i Y LT i Y COLORANTE IMPULSOS
LLENADO AUTOMATICO
({ELiF< D ({;Ej‘{ D A Y MANUAL DEPOSITO
\( CUADRO ELECTRICO \( CUADRO ELECTRICO Eiﬁ (DN50)
(CON VARIADOR DE (CON VARIADOR DE B 1
FRECUENCIA) FRECUENCIA)
COLECTOR DE COLECTOR DE —
INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS FILTRO
HIDRONEUMATICO 00 (MANOMETROS, | o et o 00 (MANOMETROS, AGUAS LLUVIA Ry ——
(50L) [] PRESOSTATOS) (50L) [] PRESOSTATOS) CUBIERTA Y PLAZA
— Q H H H — Q H H H CONEXION A X . CONECTA A ARMARIO ELECTRONICO
SANEAMIENTO h ) O CUADRO ELECTRICO GRUPO
/ (DE PRESION PARA GESTION NIVELES
Y Y \
A A BOMBA DE LIMPIEZA
D ( D) FILTRO
] gﬁii}:ig I T—F— REBOSADERO
VY TL T (DN315)
v VARRVER B e
— p— 1y pp—
GRUPO DE GRUPO DE z(f/
PRESION PRESION j TUBO TRANSPARENTE
— — VOLUMEN TOTAL DE f PARA CONTROL
RESERVA DE . VISUAL NIVEL DEPOSITO
———— i — AGUA 178 m3 Tj 3
. 3
ASPIRACION INDIVIDUAL ASPIRACION INDIVIDUAL ® % AV g% VACIADO
POR BOMBA POR BOMBA T v | \7// (DN50)
PASAMUROS DE ASPIRACION
CON PLACA ANTIVORTICE
(L>2x®ASP.)
C | D)

COLECTOR DE ASPRAC(NJJ
GENERAL (DN200)

Ficha Técnica
Grupos de presion
Agua sanitaria
Ficha Técnica
Tratamiento ’Deﬁmdér.w del equipo
. . Referencia FLUXORES RIEGO
Deposito lluvia
LEYENDA Marca / Modelo SIBOOST SMART 3 HELIX VE 1605 | SIBOOST SMART 3 HELIX VE 608
SIMBOLOGIA DESCRIPCION Satos gemerales Tipo de bombas VERTICAL VERTICAL
> VALVULA DE PASO Volumen deposito o tratar (m3) 178 Tipo de control VARIADOR DE FRECUENCIA VARIADOR DE FRECUENCIA
™~ VALVULA DE RETENCION Renovacion del agua (h) 7 NGmero de bombas 3 3
% 3 Caudal m3/h 24 Bomba de reserva 1 1
ELECTROVALVULA — —
| Caracteristicas Filtro Deposito hidroneumatico 8 LITROS 8 LITROS
DQ VALVULA REDUCTORA DE PRESION Marca/modelo CILLIT 2000 Prestaciones totales
. Diametro (mm) 800 Potencia atil (kW) / Fases 55 / 3~400 V 3/ 3~400 V
CRIFO DB PRUEBA O VACIADO . 3 ./ Rendimiento minimo (%) 90.2 ]9
‘Coroctemst\cos bomba de recirculacion ’
5K VALVULA DE VACIADO Marca/modelo CILLIT CRETA Caudal (I/s) 8,5 4,58
LEYENDA e AMORTICUADOR Caudal (m3/h) 24 DP (kPa) 700 600
SIMBOLOGIA DESCRIPCION Presion (kPa) 100 Caracteristicas fisicas
— PASAMUROS =] FILTRO DE AGUA Potencia util (kW) 15 Largo (mm) 1150 1150
‘Dosiﬁcec'\ém/desimfecciém Ancho (mm) 986 /22
Y CONEXION A DESAGUE ? MANOMETRO
Producto HIPOCLORITO SODICO Altura (mm) 1055 1055
w JUEGO DE NIVELES INTERIOR DEPOSITO: E} PRESOSTATO Volumen deposito (L) 100 Peso (kg) 420 305
1.— NIVEL ALARMA REBOSE : ~
2 2.~ NIVEL CIERRE ELECTROVALVULA @ BOMBA ‘Comex‘omes Conexiones
3 3.— NIVEL DE ABERTURA ELECTROVALVULA Impulsion (mm) PVCT5 Colector impulsién (mm) 100 65
4 4.— NIVEL ALARMA DEPOSITO VACIO
PARA GRUPO DE PRESION > | CONTADOR Aspiracion (mm) PVC90 Colector aspiracisn (mm) 100 65

REV MOTIVO FECHA

economia y AYUNTAMIENTO DE MADRID
hacienda ‘ MADRID DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO

S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO

PROYECTO:
ADAPTACION DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL
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PROYECTO DE EJECUCION
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\\,E%
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DETALLE: CODIGO: ASBO1
DETALLE TERMO ELECTRICO ESCALA:  S/E DETALLE SOPORTES POLIPROPILENO ROMPE AGUAS PASAMUROS DEPASITOS DE AGUA
REVISION:  02/06
E%%%#%%é% @L%%%l% -
% n n - - - - . S - TUB. DE ACERO
L J SOPORTE CONTINUO — VAR, — PLANCHA DE ACERO
L1 L1 L2 L2 —— .10 4= DE 1/4”
‘ L1 ‘ DE ESPESOR
8" MURO O
DISTANCIA MAXIMA RECOMENDADA, L1, DISTANCIA MAXIMA RECOMENDADA, L1, | MURO O
ENTRE ABRAZADERAS GUIA (VALORES ENTRE ABRAZADERAS GUIA (VALORES EN?F‘QSETAANT(QSUEA:SXM(ACAF&SS!EANPDRAODX/T'M:DZ(')S) , LOSA BRIDA
E ﬂ APROXIMADOS) APROXIMADOS) TUBERIA DE ACERO A
medidas en milimetros medidas en milimetros medidas en milimetros GALVANIZADO / *MA
AISLAMIENTO DE o J SOLDADURA
CUBIERTA POLIURETANQ DIAMETRO EXTERIOR L1 DIAMETRO EXTERIOR L1 DIAMETRO EXTERIOR L2 A _ MASILLA DENSO CORRID AT
CUBA DEL TUBO AGUA FRIA AGUA CALIENTE DEL TUBO AGUA FRIA AGUA CALIENTE DEL TUBO AGUA FRIA AGUA CALIENTE eiDAC N Y PLAST. EN TOD@! Els
_ 0N A CONTORNO
TUBO DE ESMALTADA A #
SALIDA de < 16 750 400 dg < 20 1500 1500 dg < 20 500 200 SOLDADAS S e
VAINA DE 16 <dg < 20 800 500 20 < dg < 40 1500 1200 20 < dg < 25 500 300 e n et e Ty
VAINA DE / -
RESISTENCIA TERMOSTATO 20 <dg < 25 850 600 40 <dg < 75 1500 1500 25 <dg < 32 750 400 o
PLANCHA CUADRADA
<d. < <d, < <d, <
COPORTE R 25 <dg < 32 1000 650 75 <dg < 110 2000 2000 32 <dg < 40 750 600 oNA e TUBG DE ACERO, SOLDADO '
32 <dg < 40 1100 800 110 < dg < 125 2000 2000 40 < dg < 75 750 750 AL TUBO PARA ANCLAJE UNTON 'CON=BRIDAS
MAGNESIO PICADO AL HORMIGON y
ELEMENTO TUBO DE 40 <dg < 50 1250 1000 125 < dg < 140 2500 2500 75 <dg < 110 1000 1000 OO S T B AMEFROS_ MAYORES 1DE, 2
CALEFACTOR ENTRADA 50 <dg < 63 1400 1200 140 < dg < 160 2500 2500 110 < dg < 125 1000 1000 FLEVACION
63 <de < 75 1500 1300 125 < dg < 140 1250 1250
75 <dg < 90 1650 1450 ﬁ ABRAZADERA GUIA (QUE PERMITE EL 140 < dg < 160 1250 1250
TERMOSTATO DE DESLIZAMIENTO DEL TUBO o g~ .
DOBLE SEGURIDAD 90 <de < 110 1900 1600 ) EESEEHSEDWE/Z,,
d V)
- MANETA TERMOSTATO 110 < % < 125 2100 1850 | ATADURA DELESPESOR
- - () DE REGULACION 125 <dg < 140 2300 2050 8
C =0 /] J DISTANCIA ENTRE DOS ABRAZADERAS GUIA O
| CONMUTADOR DE DOBLE POTENCIA 140 < e < 160 2500 2300 L1 |[ENTRE UNA ABRAZADERA GUIA Y UN PUNTO TUB. DE ACERO
DE ANCLAJE =5
INTERRUPTOR CON PILOTO
L2 DISTANCIA ENTRE DOS ATADURAS < SOLDADURA
INSTALACION VERTICAL INSTALACION HORIZONTAL N EN]RE‘%H o
CONTORNO
AGUA FRIA
ALIMENTACION AGUA CALIENTE
LOCAL AGUA CALIENTE
VALVULA ALIMENTACION. Locar BOCA DE RIEGO [ISOMETRICO
DE CORTE A.C.S. -
p UNION ROSCADA
4 DIAMETROS HASTA 27
— L DETALLE: ELEMENTOS
&Pj DESAGUE CONDUCIDO BOCA DE RIEGO BLINDADA SUPERIOR MONTANTE POZOS Y GOTEROS
.
O | (DEPOSITO ALTO INODORO, ENRASADA CON EL PAVIMENTO ) : :
\GW DESAGUE FAN—COIL,
GRUPO DE SEGURIDAD: BAJANTE PLUVIAL, ETC...) - 2 4 , .
L | 4 . ) LLAVE
(AISLAMIENTO, VACIADO, — ) , ;
— SOBREPRESION Y ANTIRRETORNO) TUBO DE POLIETILENO DE 7 ». T . DE CORTE MANOMETRO
1 DIAMETRO D=50mm. - ! : e @mR@ADOR
| GRUPO DE SEGURIDAD: @ (2 VALVULA DE PASO
| (AISLAMIENTO, VACIADO, = \ i
| SOBREPRESION Y ANTIRRETORNO @)
I ll I1 % 9
| —1
' DESAGUE CONDUCIDO = ‘ ~ ©
\GW (DEPOSITO ALTO INODORO, L - VALVULA ELECTROVALVULA
VALVULA DESAGUE FAN—COIL -
= _— ANTIRRETORNO
DE CORTE A.C.S. BAJANTE PLUVIAL, ETC...) E— VAL. RETENCION
= TOMA DE AGUA FILTRO
DETALLE: ELEMENTOS
PIE DE MONTANTE /
SOPORTE TUBERIA DISTRIBUCION VERTICAL ]
A @ T T T
BOCA DE RIEGO BLINDADA TAPA Y CERCO PARA BOCA DE RIEGO (D VALVULA DE PASO
‘ ‘ 200 | SERA DE FUNDICION, Y (2) VALVULA DE RETENCION NIVEL DEFINITIVO DEL TERRENO
10 10 SUPERFICIE EXTERIOR CON DIBUJO DE @) (3 GRIFO DE VACIADO
_ PROFUNDIDAD 4 mm Y PROVISTA DE PROFUNDIDAD DE ENTERRADO DE LA
PERFIL EN L 4 TALADRO PARA SU LEVANTAMIENTO. —  TUBERIA SEGUN ESPECIFICACION DEL
60x60x6 A@ 7 ©) - PROYECTO. MINIMO 0.15 mm.
\// JUNTA DE | 560 |
GOMA 0 BOCA S 3
Tom\éw SOLDADURA AMIANTO - - - @ @ @
ELECTRICA N DE RIEGO N ZZZ 7 zz | SEPARACION ENTRE TUBERIA SEGUN
ESPECIFICACION DEL PROYECTO
T Tg Seccion A—A
/ & K
>~ | SUBSUELO
- —] ARANDELA | 204 p°
N
N U )
ISR A E— O 21
/ A 40 | 4 o NIVEL DEFINITIVO DEL TERRENO
ég ‘@MD g Seccion cotas en mm _ R

PERMITIRA EL ACOPLAMIENTO DE MANGUERA
TORNILLO L Y SU ACCIONAMIENTO SE HARA MEDIANTE
M—10 LLAVE DE CUADRADILL

0.
TENDRA CUERPO DE FUNDICION Y MECANISMOS
EgTESSNgREO\/\STA OE TAPA PREPARADA PARA DETALLE ELEMENTOS FONDO DE LA ZANJA SIN PIEDRAS
CHAPA DE SER EMBRIDADA A TUBO. RIEGO AUTOMATICO

120x100x5 PRESENTARA DOS ORIFICIOS LATERALES QUE
PERMITEN CONECTARUN TUBO PARA DESAGUE.

TUBERIA

Planta Seccion de cerco cotas en mm
1 @ */‘> TUERCA

SERA ESTANCA BAJO UNA PRESION DE AGUA GOTEROS
ANTIOXIDANTE DE 15 ATMOSFERAS.
DE PINTUR A DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA 40 mm.
CON DOS CAPAS ®

SOPORTE PINTADO DISTANCIA EN METROS > ;
DIAMETRO ENTRE SOPORTES

DE TUBERIA <
ELECTRICA TRAMO VERTICAL 9w 2
o SOLDADURA
DN15 2,5 -
\ Vs ) 1.— VALVULA DE PASO
DN20 3 /ANJA TUBERIA ENTERRADA 2.— ELECTROVALVULA
3.— FILTRO

DN25 3 )
= 4.— REDUCTORA DE PRESION

DN32 3

DN40 3,5
CESPED O PAVIMENTO
DN50 3,5 DE TIERRA ALSFALTADO/PAVIMENTO
DNBS 4,5 / BASE GRANULAR (0,15) Rev_wotno Fecna
DN8O 4,5 : DETALLE: CODIGO:
DN100 45 S | | SUB-BASE (0.20) DETALLE ELEMENTOS ESTACION ,
o TIERRA VEGETAL ESCA A& B‘ economia y ‘ MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID
g 6 [~ DE R‘EGO POR GOTEROS hacienda DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO
DN125 5 TIERRA VEGETAL <Q( % H VARIABLE SALVO SE RE\/\S\@N' 07 S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
bl Ll -~ N PROYECTO:
DN150 6 5 8% © DR%%B&D?DTARS ADAPTACION DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL
6 <=z 0 , MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS
" PNZ90 TUBERIA PVC/PE —~| E2p = TUBERIA PVC/PE —~| (MINIMO ' 0,50) O © @ , wentacion PROYEGTO DE EJECUCION
=] ] DN250 6 Q‘Q‘ > o=z TUBERIA > GOTEROS AUTORES DEL PROYECTO:
\| TORNILLO ‘ TUERCA A T HE=s % ACOMETIDA ;@ @ O
SIS =
M-10 ‘ :' PEXT. /2 GEXT. /2 QIE%I\OIA DE i JESUS ULARGUI AGURRUZA EDUARDO PESQUERA GONZALEZ
I8 ARANDELA Rt : | B} DIRECCION DEL PROYECTO:
—U\TORN\LLO PERFIL EN L ARENA FINA ——— —— 0.10 COMO ARENA FINA 0.10 COMO i %\/AL\/ULA DE PASO JIMENA ROBLES GARCIA DE LA MATA CLETO BARREIRO SORRIVAS
\ 60x60x6 i r i ELECTROVALVULA
M-8 A MINIMO A MINIMO
CTR —— . .
CHAPA DE GEXT. +0,40 BEXT. +0,40 ®FiLTRO NovEE PLANG: FONTANERIA
120x100x5 @REDUCTOR DE PRESION DETALLES
SPIT—ROCK EN ZONA CON VEGETACION EN VIAL (%) SELENOIDE_DE CONTROL
EN ARQUETA INDEPENDIENTE
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